Diagnostikas centrs

B I O R Lejupes iela 3, Riga, LV-1076; talr.: 67611720

3 PARTIKAS DROSIBAS, DZIVNIEKD VESELIBAS fakss: 67620434
UN VIDES ZINATNISKAIS INSTITUTS e-pasts: p;}gtﬂi_!gg@bior.lv

TESTESANAS PARSKATS
Nr.PV-2017-P-81419.01 -T-012

Pasititajs/maksatajs:
Karsavas namsaimnieks SIA, registracijas Nr.: 56803002941, adrese: Karsavas novads, Karsava, Vienibas iela 53, LV-
5717, e-pasts: k_namsaimnieks@inbox.Iv
Parstavis: Edgars Lipskis, valdes loceklis

Paraugi pienemti BIOR:
"BIOR" Rézeknes paraugu pienemsanas kabinets, talr.: 64607227, e-pasts: rezekne@bior.lv, 23.11.2017 plkst. 12:30
(pavadraksta Nr: RZ-2017-P-81419)

Pasitijuma veids:
Maksas pakalpojumi. Partika un vide.

Testé3anas paraugi, rezultati, metodes un
nepiecieSama papildinformacija
P-81419/1 - PARAUGA REGISTRACIJAS NUMURS
~7 1. - pasQtitaja pieskirtais identifikacijas numurs
Nosaukums un apraksts:
Dzeramais Gdens Whirl-pak maisina
Apjoms: 0,5 |; Temperatira piegades bridi: 4,5°C;
Parauga ipasnieks:
Karsavas namsaimnieks SIA (56803002941)
Informacija par parauga nem$anu (saskana ar pavadrakstu)
Parauga némejs: Maija Savicka (110574-12107); talrunis: 64625592; amats: Klientu apkalpo3anas nodalas vecaka
eksperte;
Parauga nemianas procedura, plans: LVS EN ISO 19458:2006; Saskana ar kartéja monitoringa programmu 2017. gadam
Parauga nem3anas vieta: Karsavas vidusskola, virtuves krans
Parauga nem3anas datums, laiks: 23.11.2017 12:30

Paraugi pienemti: "BIOR" Partikas un vides izmekl&jumu laboratorija (23.11.2017 plkst. 19:15)
Testésana uzsdkta:23.11.2017.Testé3ana pabeigta:24.11.2017.

Raditajs Metode Rezultats
| Koliformu un Escherichia coli skaits LVS EN I1SO 9308-1:2014+A1:2017 0 Kvv/100ml

- Escherichia coli skaits

- Koliformu skaits 0 KVV/100ml

Sastadija: Kristine Seinovska (Klientu apkalpo$anas nodalas vecaka specialiste)

Testéfanas parskata sastadisanas datums: 27.11.2017

Ar drofu elektronisko parakstu parakstija: Alla Cibrovska (Mikrobiologijas nodalas vaditaja)

Testéianas parskats Nr.PV-2017-P-81419.01. Parpublicéjot testdianas rezultitus atsauce uz .BIOR” obligita. Lapalnol
Bez,,BIOR” rakstiskas atjaujas nav pieaujama testd3anas pirskata reproducéiana nepilnd apjoma.

ph A f = % * Neietilpst LATAK akreditacijas sfara
Testatanas rezultiti attiecas tikai uz konkrétajiem testédanas paraugiem.

~ letilpst LATAK elastigaja akreditacijas sférd



P Diagnostikas centrs

BIOR

b PARTIKAS DROSIBAS, DZIVNIERU VESELIBAS
UN VIDES ZINATNISKAIS INSTITUTS

Lejupes iela 3, Riga, LV-1076; talr.: 67611720
fakss: 67620434

TESTESANAS PARSKATS
Nr.DC-2017-P-56485.01

Pasititajs/maksatajs;
Karsavas namsaimnieks SIA, registracijas Nr.: 56803002941, adrese: Karsavas novads, Karsava, Vienibas iela 53, LV-
5717, e-pasts: k_namsaimnieks@inbox.lv
Parstavis: Leons Rasims, remontatslédznieks

Paraugi pienemti BIOR:
"BIOR" Rézeknes paraugu pienemianas kabinets, talr.: 64625592, e-pasts: rezekne@bior.lv, 18.08.2017 plkst. 14:00
(pavadraksta Nr: RZ-2017-P-56485)

Pasutijuma veids:
Maksas pakalpojumi. Partika un vide.

Testé3anas paraugi, rezultati, metodes un
nepiecieSama papildinformacija
P-56485/1 - PARAUGA REGISTRACIJAS NUMURS
1. 2. - pasatitaja pieskirtais identifikacijas numurs
Nosaukums un apraksts:
Dzeramais ddens Whirl-pak maisina 0,5 |, plastmasas pudelé 1,5 |
Temperatlra piegades bridi: 4,4°C;
Parauga Tpasnieks:
Karsavas namsaimnieks SIA (56803002941)
Informacija par parauga nemsanu (saskana ar pavadrakstu)
Parauga nemeéjs: Maija Savicka (110574-12107); talrunis: 64625592; amats: Klientu apkalposanas nodalas vecaka
eksperte;
Parauga nemsanas procedura, plans: LVS EN ISO 19458:2006; LVS I1SO 5667-5:2006
Saskana ar kartéja monitoringa programmu 2017. gadam
Parauga nemsanas vieta: Karsavas vidusskola, virtuves krans, Karsava
Parauga nemsanas datums, laiks: 18.08.2017 12:25

Paraugi pienemti: "BIOR" Partikas un vides izmekléjumu laboratorija (18.08.2017 plkst. 19:00)
Testésana uzsakta:18.08.2017.Testé5ana pabeigta:28.08.2017.

Raditajs Metode Rezultats
Amonija joni LVS I1SO 7150-1:1984 0,23 mg/L
Dulkainiba LVS EN ISO 7027-1:2016 0,11 mg/L

Elektrovaditspéja

LVS EN 27888:1993

529 uS/cm (20°C); termokompensacijas korekcija;
mérits pie 19,0 °C

Koliformu un Escherichia coli skaits LVS EN I1SO 9308-1:2014/A1:2017 0 Kvv/100ml|
- Escherichia coli skaits

- Koliformu skaits 0 KVv/100ml|
Kopéja dzelzs LVS EN IS0 17294-2:2016" <0,020 mg/L
Krasainiba LVS EN I1SO 7887:2012 C metode™ 4 mgPt/L
pH LVS EN 1SO 10523:2012 7,3;18,9°C
Smarias, garias intensitate GOST 3351-74 p.2, p.3" nav
Sulfitus reducéjoSo anaerobu (Clostridia) sporu skaits LVS EN 26461-2:2007 0 Kvv/100ml

Sastadija: Silvija Ostanevica (Klientu apkalposanas nodalas vecaka specialiste)

Ar drosu elektronisko parakstu parakstija; Kristina Tihomirova (Nodalas vaditaja)

Testé3anas parskata sastadifanas datums: 28.08.2017

o A

Testéianas parskats Nr.DC-2017-P-56485.01, Parpublicéjot testéfanas rezultitus atsauce uz ,,BIOR” obligita, L“ga ino1
Bez ,BIOR” rakstiskas atjaujas nav piejauj testés, péirskata reproducés nepilnd apjoma. * Neietilpst LATAK akrediticijas sféra
Testédanas rezultati attiecas tikai uz konkrétajiem testédanas paraugiem. ~ letilpst LATAK elastigaja akreditacijas sféra




